
h=2.94

h=3.41m

h=2.65

h=3.37m

h=2.93m

h=2.66m

h=2.98m

h=2.72

h=2.73m

h=3.21m

h=3.35m

h=3.07m

h=3.45m

h=2.90m

h=2.76m

h=2.64m h=2.50m

h=2.48m

h=2.95m

h=2.90m

h=3.04m

h=2.48m

h=2.10mh=2.60m

h=2.50m

h=2.48m

h=2.95m

h=2.24m

h=2.24m

h=2.70m

h=3.00m
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4

,
5

x
9

,
8

jàssera 12x20

h=2.66m
h=3.20m

h=3.35m

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

2 IPE-200

2 IPE-200

2 IPE-200

2 IPE-200

2 IPE-200

2 IPE-200

1. Excavació amb pala de 40 cm fins a -2,00

m, sense rebaix previ, de mur en "L" en dues

tongades. Col.locació d'armat a dues cares

#Ø12c/20 verticals amb 7 cm de recobriment

contra terreny i formigonat posterior.

3. Finalització excavació fossat ascensor fins a

cota -1.70 m, col.locació de formigó de neteja

e=10 cm, clavat d'armadura perimetral amb

resines epoxi contra murs de formigó

exeuctats prèviament 1Ø16c/25 centrat

L=20+40 cm i formigonat de llosa de fossat

d'ascensor e=40 cm; armat a dues cares

#1Ø12c/20, pota 20 cm.

2. Excavació per dames realització de mur de

formigó e=30 cm tangent a mur existent, armat

amb #1Ø12c/20, fins a cota -2,00 m

col.lo
car u

na de le
s tre

s opcions:

-B
igueta C

24-12x18 cada 80 cm sense capa de

compressió i a
mb entarim

at d
e fu

sta i a
ïlla

ment.

-Bigueta C24-12x18 cada 60 cm amb capa de

compressió i a
mb entarim

at d
e fu

sta sense aïlla
ment.

-Bigueta C24-15x20 cada 80 cm amb capa de

compressió i a
mb entarim

at d
e fu

sta sense aïlla
ment

Clavar a
rm

adures del

congreny a m
ur M

asia amb

resines epoxi, a
 base

d'esperes amb el m
ateix

diàmetre
 i n

úmero

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

Previsió recalçat

Previsió recalçat de parets de pedra existents.Inclòs

armadura d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2 (quantía 45 kg/m3), encofrat

amb tauler de fusta de pi i formigó HA-25/T/20/IIa

elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l, de consistència tova

i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat i

vibrat

manualment

Previsió recalçat

Previsió recalçat de parets de pedra existents.Inclòs

armadura d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2 (quantía 45 kg/m3), encofrat

amb tauler de fusta de pi i formigó HA-25/T/20/IIa

elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l, de consistència tova

i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat i

vibrat

manualment

Previsió recalçat

Previsió recalçat de parets de pedra existents.Inclòs

armadura d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2 (quantía 45 kg/m3), encofrat

amb tauler de fusta de pi i formigó HA-25/T/20/IIa

elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l, de consistència tova

i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat i

vibrat

manualment

2 IPE-200

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

Solera

Solera

Solera

2 HEB-120 + Platina inferior e=8 mm

entre HEB per rematar dintell
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2 UPN-120 + Platina inferior

ample=650 mm e=10 mm

2 HEB-120 + Platina inferior e=8 mm

entre HEB per rematar dintell

2 HEB-120 + Platina inferior e=8 mm

entre HEB per rematar dintell

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180
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2 UPN-120 + Platina inferior

ample=750 mm e=10 mm

2 UPN-120 + Platina inferior

ample=750 mm e=10 mm
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Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas
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Nou dintell porta de pas

Dintell

Reforç estructura

Forat sostre

pas instal·lacions

Reforç fonament

Llegenda conceptual Estrcutura

projeccions estructura

sostre

2
0
0
0

1
0
0

4
0
0

1
2
0
0

Secció tipus fossat ascensor

e:1/30

Verificar abans si és possible ascensor amb

fossat reduït de 50 cm en comptes de 120 cm

Llosa fonamentacio e=40 cm, armat segons

planta. Lleuger repicat murs per millorar

contacte llosa fonamentació-murs.

Mur excavat, armat segons zona, veure planta

PAVIMENT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN FRESC FRATASSAT

MANUAL AMB CIMENT BLANC I COLORANTS A ESCOLLIR PER LA

PROPIETAT

AILLAMENT AMB SURO NATURAL (g=3cm)

SOLERA AMB FORMIGÓ HA-20 (g=10cm)

BARRERA DE VAPOR TIPUS TYVECK

MALLAZO D'ACER 15x15 Ø8mm O BAMBUSA GUADUA

Ø20mm O FIBRA DE POLIPROPILÈ EN FORMIGÓ (700-800g

FIBRA/m3 FORMIGÓ)

ARGILA EXPANDIDA (ARLITA) g=5cm

PAVIMENT EXISTENT

ESPACIO COMUN

ESPACIO PRIVATIVO
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A1 = E 1/50

zona d'actuació



h=2.94

h=3.37m

h=2.93m

h=2.66m

h=2.98m

h=2.72

h=2.73m

2 UPN-300 + Platina inferior

ample= 200 mm; e=10 mm

Reconstru
cció m

atxó amb

maó m
assis 50x30 cm.

Revisar fo
nament e

xistent,

en cas de dubte, e
xcavar e

n

profundita
t, a

mplia
r

fonament i 
omplir 

amb

form
igó HA-25

Reconstru
cció m

atxó amb

maó m
assis 60x30 cm.

Revisar fo
nament e

xistent,

en cas de dubte, e
xcavar e

n

profundita
t, a

mplia
r

fonament i 
omplir 

amb

form
igó H

A-25

Reconstru
cció m

atxó amb

maó m
assis 35x30 cm.

Revisar fo
nament e

xistent,

en cas de dubte, e
xcavar e

n

profundita
t, a

mplia
r

fonament i 
omplir 

amb

form
igó HA-25

sabata 90X120 .

Sabatea de repartiment de pilar
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2 UPN-300 + Platina inferior

ample= 200 mm; e=10 mm

Dintell

Reforç estructura

Forat sostre

pas instal·lacions

Reforç fonament

Llegenda conceptual Estrcutura

projeccions estructura

sostre

2 UPN-300 + Platina inferior

ample= 200 mm; e=10 mm

Col.locar primer biga UPN-300 nau, retacada amb morter sense

retracció previ apuntalat forjat planta baixa i forjat coberta,

col.locar després la segona biga UPN-300, connectar ambdues

bigues amb 2M12 c/50 TAR 8.8 alternats. Validar apuntalats

Direcció facultativa abans d'enderrocar.

Retacat morter sense retracció

Planta estintolament 2-UPN-300

e:1/20

Alçat estintolament 2-UPN-300

e:1/20

Secció estintolament 2-UPN-300

e:1/20

Dau de formigó de repartiment amb base

> 20 cm x ample paret, h~10cm HA-25,

xamfrà 2x2cm a l'extrem

2 Rigiditzadors e=10 mm 2 Rigiditzadors e=10 mm

2 UPN-300 + Platina inferior

ample= 200 mm; e=10 mm

2 UPN-300 + Platina inferior

ample= 200 mm; e=10 mm

ESPACIO COMUN

ESPACIO PRIVATIVO
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E02PROPOSTA ESTRUCTURA
TROBADA MASIA PRINCIPAL MASOVERS

E: 1/100
A3 = E 1/100

A1 = E 1/50

G,j x Gk,j) + ( p x P) + ( Q,1 x Qk,1) + Q,i x 0,i x Qk,i)

G,j x Gk,j) + ( p x P) + (Ad)+ ( Q,1 x 1,1 x Qk,1) + Q,i x 2,i x Qk,i)

Gk,j) + (P) + (Ad) + 2,i x Qk,i)

Gk,j) + (P) + (Qk,1) + 0,i x Qk,i)

Gk,j) + ( P) + ( 1,1 x Qk,1) + 2,i x Qk,i)

Gk,j) + (P) + 2,i x Qk,i)



h=2.58

H
s
=

3
.
5

1

h=2.57m

h=3.28m

biga 25x35

b
i
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u
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a

 
1

0
x
1

5

h=3.15

H
s
=

3
.
6

6

Eliminar paret de càrrega

Paret de gero e=15 cm

tancament pas

instal·

Paret de gero e=15 cm

tancament ascensor

Forjat unidireccional

Format per bigueta pretensada de formigó i revoltó

ceràmic, de cantell 20+5 cm. forats a les parets de

pedra per a l'encastament de les bigues, dau de

formigó o de rajol ceràmic massís per al recolzament i

retacat de les bigues amb morter d'alta resistència i

sense retracció.

Capa de compressió

Formigó HA-25/T/12/IIa, de 3 cm de gruix com a

màxim, inclòs malla electrosoldada

150x150x6 mm i connectors d'unió amb les biguetes

d'acer del forjat a reforçar per mitjà de barres d'acer

corrugat de diàmetre 10 mm, en forma de L.

Connectors a raó de 1 ut c/ 80 cm de bigueta,

degudament soldats.

Tirant d'arriostrament

Tirant de parets de pedra format per un rodó massís

d'acer i sistema de creu en els extrems.

Mensula

Mènsula de recolzament dels extrems de bigues de fusta

afectades per la humitat a la paret de pedra.

2 UPN-300 + Platina inferior

ample= 200 mm; e=10 mm

Reconstrucció matxó amb

maó massis 30x30 cm.

Revisar fonament existent,

en cas de dubte, excavar en

profunditat, ampliar

fonament i omplir amb

formigó HA-25

Capa de compressió

Formigó HA-25/T/12/IIa, de 3 cm de gruix com a

màxim, inclòs malla electrosoldada

150x150x6 mm i connectors d'unió amb les biguetes

d'acer del forjat a reforçar per mitjà de barres d'acer

corrugat de diàmetre 10 mm, en forma de L.

Connectors a raó de 1 ut c/ 80 cm de bigueta,

degudament soldats.

Capa de compressió

Formigó HA-25/T/12/IIa, de 3 cm de gruix com a

màxim, inclòs malla electrosoldada

150x150x6 mm i connectors d'unió amb les biguetes

d'acer del forjat a reforçar per mitjà de barres d'acer

corrugat de diàmetre 10 mm, en forma de L.

Connectors a raó de 1 ut c/ 80 cm de bigueta,

degudament soldats.

Capa de compressió

Formigó HA-25/T/12/IIa, de 3 cm de gruix com a

màxim, inclòs malla electrosoldada

150x150x6 mm i connectors d'unió amb les biguetes

d'acer del forjat a reforçar per mitjà de barres d'acer

corrugat de diàmetre 10 mm, en forma de L.

Connectors a raó de 1 ut c/ 80 cm de bigueta,

degudament soldats.

REFORÇ AMB 2 UPN-180 LATERALS

collades entre elles amb 1M12c/80

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

capa de compressio

capa de compressio

Clavar inclinats 2Ø10 L=80 cm inoxidables

o protegits a la corrossió cada 150 cm,

amb resines epoxi i pretaladre 30 mm, per

connectar amb capa compressió

Forjat unidireccional c=30 cm (18+12 cm)

Bigueta formigó Intereix 0,70 m

(R-120) Armat xapa compressió:

Doble malla ME 15x15, AØ5-5, AEH-500

2 UPN-120 + Platina inferior

ample=680 mm e=10 mm

2 UPN-120 + Platina inferior

ample=680 mm e=10 mm
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2 HEB-120 + Platina inferior e=8 mm

entre HEB per rematar dintell

2 HEB-120 + Platina inferior e=8 mm

entre HEB per rematar dintell

2 HEB-120 + Platina inferior e=8 mm

entre HEB per rematar dintell

2 HEB-120 + Platina inferior e=8 mm

entre HEB per rematar dintell

2 HEB-120 + Platina inferior e=8 mm

entre HEB per rematar dintell

2 IPE-200 soldades entre elles o

cargolades. També es podrà

substituir per un únic perfil

HEA-200 ó HEB-180

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Dintell

Reforç estructura

Forat sostre

pas instal·lacions

Reforç fonament

Llegenda conceptual Estrcutura

projeccions estructura

sostre
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H= 3,50

Capa de compressió

de formigó HA-25/T/12/IIa, de 4 cm de gruix, inclòs

malla electrosoldada 150x150x6 mm i connectors

d'unió amb les biguetes de fusta del forjat a reforçar

per mitjà de cargol roscat i platina o arandel·la

soldada a la part inferior del cap del cargol. Sistema

per aconseguir que la capa de compressió actui de

manera solidària amb les biguetes de fusta (estructura

mixta). Connectors a raó de 1 ut c/ 80 cm de bigueta.

En el perímetre dels forjats de planta es disposarà

connectors d'unió per mitjà de barra roscada de

diàmetre 12 mm

c/100 cm entre les parets de pedra existents i la capa

de compressió. Connectors de 80 cm de llargada,

amb un ancoratge a la paret de 30 cm de profunditat,

mitjançant resina epoxi i/o forats a la paret i reblert de

morter d'alta resistència i sense retracció, depenent

del grau de consolidació i rigidesa de la paret de

pedra. Acabat superior

de la capa de compressió reglejat.

Clavar inclinats 2Ø10 L=80 cm inoxidables

o protegits a la corrossió cada 150 cm,

amb resines epoxi i pretaladre 30 mm, per

connectar amb capa compressió

Forjat unidireccional c=30 cm (18+12 cm)

Bigueta formigó Intereix 0,70 m

(R-120) Armat xapa compressió:

Doble malla ME 15x15, AØ5-5, AEH-500
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2 UPN-120 + Platina inferior

ample=480 mm e=10 mm

2 UPN-120 + Platina inferior

ample=480 mm e=10 mm
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2 UPN-120 + Platina inferior

ample=480 mm e=10 mm

2 UPN-120 + Platina inferior

ample=480 mm e=10 mm

2 UPN-120 + Platina inferior
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REFORÇ AMB 2 UPN-180 LATERALS

collades entre elles amb 1M12c/80

capa de compressio

capa de compressio

capa de compressio

capa de compressio

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

Nou dintell porta de pas

2 HEB-120 + Platina inferior e=8 mm

entre HEB per rematar dintell

Dintell

Reforç estructura

Forat sostre

pas instal·lacions

Reforç fonament

Llegenda conceptual Estrcutura

projeccions estructura

sostre

2 UPN-120 + Platina inferior

ample=480 mm e=10 mm

1. Repicar i empotrar enretirada 10 cm

UPN-120 dins la paret per la cara interior

2. Repetir l'operació per la cara exterior

3. Repicar àmbit forat

4. Col.locar platina inferior ample 480 mm,

e=10mm

5. Reomplir amb maó massís antic espai

entre UPN-120 i plom de la paret

Dintell finestres noves

e:1/20
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Paret de gero e=15 cm

tancament caixa ascensor

Llosa de formigó e=16 cm

AB: #1Ø10c/20 sup. e inf.

Tapa ascensor, preveure ganxos

ascensor segons model.

Congreny 20x16 armat amb:

Forjat unidireccional c=30 cm (18+12 cm)

Bigueta formigó Intereix 0,70 m

(R-120) Armat xapa compressió:

Doble malla ME 15x15, AØ5-5, AEH-500

Forjat de bigues de fusta 15x20 cm C24

cada 70 cm màxim, amb panell compost

fusta+aïllament+fusta ~10 cm,

pp =0,40 kN/m2

cp =1,80 kN/m2

sob. d'ús = 2,00 kN/m2

En cas de col.locar capa de compressió:

APUNTALAR BIGUES DE FUSTA mínim 2

puntals per biga i col.locar làmina

impermeable superior + connectors biga de

fusta Ø12, amb platina base 50x50mm,

cargolat amb 2M8 L=100 mm a biga de

fusta, cada 20 cm 1/4 extrems bigueta fusta,

cada 40 cm 2/4 centrals bigueta fusta per

abocar capa de compressió de 5 cm (veure

detall 1). Col.locar també connectors

diàmetre 12 L=80 cm (30 cm paret + 50 cm

capa de compressió) amb resines epoxi

cada 100 cm (veure detall 3).

Un cop assolida la resistència del formigó

retirar puntals.

Forjat de bigues de fusta 17x20 cm C24 cada 70 cm màxim, amb panell

compost fusta+aïllament+fusta ~10 cm,

pp =0,40 kN/m2

cp =1,80 kN/m2

sob. d'ús = 2,00 kN/m2

En cas de col.locar capa de compressió:

APUNTALAR BIGUES DE FUSTA mínim 2 puntals per biga i col.locar làmina

impermeable superior + connectors biga de fusta Ø12, amb platina base

50x50mm, cargolat amb 2M8 L=100 mm a biga de fusta, cada 20 cm 1/4

extrems bigueta fusta, cada 40 cm 2/4 centrals bigueta fusta per abocar capa

de compressió de 5 cm (veure detall 1). Col.locar també connectors diàmetre

12 L=80 cm (30 cm paret + 50 cm capa de compressió) amb resines epoxi cada

100 cm (veure detall 3).

Un cop assolida la resistència del formigó retirar puntals.

IPE-240

IPE-240

I
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4
0

IPE-240
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Forjat de bigues de fusta 17x20 cm C24 cada 70 cm

màxim, amb panell compost fusta+aïllament+fusta ~10

cm,

pp =0,40 kN/m2

cp =1,80 kN/m2

sob. d'ús = 2,00 kN/m2

En cas de col.locar capa de compressió:

APUNTALAR BIGUES DE FUSTA mínim 2 puntals per

biga i col.locar làmina impermeable superior +

connectors biga de fusta Ø12, amb platina base

50x50mm, cargolat amb 2M8 L=100 mm a biga de fusta,

cada 20 cm 1/4 extrems bigueta fusta, cada 40 cm 2/4

centrals bigueta fusta per abocar capa de compressió de

5 cm (veure detall 1). Col.locar també connectors

diàmetre 12 L=80 cm (30 cm paret + 50 cm capa de

compressió) amb resines epoxi cada 100 cm (veure

detall 3).

Un cop assolida la resistència del formigó retirar puntals.

IPE-240

Nou dintell porta de pas
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Dintell

Reforç estructura

Forat sostre

pas instal·lacions

Reforç fonament

Llegenda conceptual Estrcutura

projeccions estructura

sostre

Plànol

REHABILITACIÓ MASIA CAN CARNER

PROJECTE
EXECUTIU

Nº EXPEDIENT: 170525

AdreçaEscala

DESEMBRE 2021

www.somhabitat.cat

info@somhabitat.cat

C/Can Carner s/n Poligon 23 parcel·la 45 cp:08211

Castellar del Vallès (Barcelona)

N

Can Carner Coop
D'habitatge SCCL
F67277400

Els Arquitectes

Marta Bordas Eddy
Núm. Col.:53192/8

Daniel Molina López
Núm. Col.:61254/5

E05PROPOSTA ESTRUCTURA
MASIA PRINCIPAL - PLANTA ALTELL

E: 1/100
A3 = E 1/100

A1 = E 1/50

zona d'actuació



Dintell

Reforç estructura
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UNITATS

EXT. AEROTÉRMIA

SALA VENTILADA

P i J

Tr.

Tr.

pal

pal

Tr.

COMPTADOR

SERVEI CAP A DIPOSIT

DIPOSIT EXISTENT

HORT

DIPÒSIT PLUVIALS

55M3 minim

Connexió futura a nou dipòsit

de pluvials

ACS 1500 lts

Diam: 1,20 mts

ACS 18 kW

Ut. prod. ACS

1000x500

Ut. prod. clima

3500x1100 mm

bombeig i filtres

DIPÒSIT GRISES

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA

Canonada d'aigua freda.

Canonada d'aigua calenta sanitària. (A.C.S.)

Vàlvula antiretorn o clapeta.

Claus de pas.

Aixeta alimentació sanitaris. (punt de consum)

Bomba de recirculació d'aigua.

Grup de sobre-elevació

Termos-acumulador d'aigua calenta sanitaria.

Muntant d'aigua.

Baixant d'aigua.

Clau general de pas.

Comptador general.

Bateria de comptadors divisionaris.

Conducció de retorn d'aigües grises

Planol
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I00AIGUA ACS
INSTAL·LACIO GENERAL 

E: 1/150

NOTA: El sistema d'ACS contemplarà un sistema de

recirculació tal i com estipula el CTE per el fet de

pasar dels 15 mts des del punt de producció d'ACS

fins a l'últim punt de consum.
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UNITATS

EXT. AEROTÉRMIA

SALA VENTILADA

Tr.
SERVEI CAP A DIPOSIT

ACS 1500 lts

Diam: 1,20 mts

ACS 18 kW

Ut. prod. ACS

1000x500

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA

Canonada d'aigua freda.

Canonada d'aigua calenta sanitària. (A.C.S.)

Vàlvula antiretorn o clapeta.

Claus de pas.

Aixeta alimentació sanitaris. (punt de consum)

Bomba de recirculació d'aigua.

Grup de sobre-elevació

Termos-acumulador d'aigua calenta sanitaria.

Muntant d'aigua.

Baixant d'aigua.

Clau general de pas.

Comptador general.

Bateria de comptadors divisionaris.

Conducció de retorn d'aigües grises

Planol
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CLAU D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA

Canonada d'aigua freda.

Canonada d'aigua calenta sanitària. (A.C.S.)

Vàlvula antiretorn o clapeta.

Claus de pas.

Aixeta alimentació sanitaris. (punt de consum)

Bomba de recirculació d'aigua.

Grup de sobre-elevació

Termos-acumulador d'aigua calenta sanitaria.

Muntant d'aigua.

Baixant d'aigua.

Clau general de pas.

Comptador general.

Bateria de comptadors divisionaris.

Conducció de retorn d'aigües grises

Planol
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CLAU D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA

Canonada d'aigua freda.

Canonada d'aigua calenta sanitària. (A.C.S.)

Vàlvula antiretorn o clapeta.

Claus de pas.

Aixeta alimentació sanitaris. (punt de consum)

Bomba de recirculació d'aigua.

Grup de sobre-elevació

Termos-acumulador d'aigua calenta sanitaria.

Muntant d'aigua.

Baixant d'aigua.

Clau general de pas.

Comptador general.

Bateria de comptadors divisionaris.

Conducció de retorn d'aigües grises
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CLAU D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA

Canonada d'aigua freda.

Canonada d'aigua calenta sanitària. (A.C.S.)

Vàlvula antiretorn o clapeta.

Claus de pas.

Aixeta alimentació sanitaris. (punt de consum)

Bomba de recirculació d'aigua.

Grup de sobre-elevació

Termos-acumulador d'aigua calenta sanitaria.

Muntant d'aigua.

Baixant d'aigua.

Clau general de pas.

Comptador general.

Bateria de comptadors divisionaris.

Conducció de retorn d'aigües grises

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA

Canonada d'aigua freda.

Canonada d'aigua calenta sanitària. (A.C.S.)

Vàlvula antiretorn o clapeta.

Claus de pas.

Aixeta alimentació sanitaris. (punt de consum)

Bomba de recirculació d'aigua.

Grup de sobre-elevació

Termos-acumulador d'aigua calenta sanitaria.

Muntant d'aigua.

Baixant d'aigua.

Clau general de pas.

Comptador general.

Bateria de comptadors divisionaris.

Conducció de retorn d'aigües grises
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PEAD 50

DINS ARMARI SITUAT A

LÍMIT DE PARCEL.LA

CONNEXIÓ

XARXA

PÚBLICA

PREVISIÓ PER A GRUP

DE PRESSIÓ

Q = 9 m3/h

H = 13 mca

VAS
EXPANSIÓ
80 LITRES

ST

T
T

ACS

1500 L

PLUVIALS

BY-PASS
DIPÒSIT EXISTENT

HORT
EXTERIORS

ALIMENTACIONS

VIVENDES

DAIKIN
EBLA 16D3V3

VAS
EXPANSIÓ
18 LITRES

DAIKIN
EBLA 16D3V3

AFS
GENERAL

101 102 103

Safareig Bany Cuina

202 203 204

303

205 206201

301 302

Bany

Ø25

Ø40

Ø40

Ø25

Ø32

Ø40

Ø20

Ø32

Ø32

Ø20

Ø25

Ø25

Ø20

Ø32

Ø32

Ø20

Ø25

Ø25

Ø25

Ø32

Ø40

Ø25

Ø32

Ø32

Ø25

Ø32

Ø40

Ø20

Ø25

Ø25

Ø20

Ø25

Ø25

Ø20

Ø32

Ø32

Ø20

Ø25

Ø25

Ø25

Ø40

Ø40

Ø25

Ø40

Ø40

Ø25

Ø32

Ø40

Ø32

Ø50

Ø50

Ø32

Ø32

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø40

Ø40

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

Ø63

Ø32

Ø63

Ø63

Ø50

Ø50

Ø40

Ø40 Ø32 Ø50

Ø25

NT

NT

ST

T

MC

SPD

INT

M

SONDA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL

SONDA DE TEMPERATURA

PURGADOR

TERMÒSTAT

MANÒMETRE

MANEGUET ANTIVIBRATORI

CLAU DE PAS

M

FILTRE DE MALLA

CLAU DE PAS MOTORITZADA 2 VÍES

VÀLVULA DE RETENCIÓ

VÀLVULA D'EQUILIBRAT

CLAU DE PAS MOTORITZADA 3 VÍES

CLAU DE PRESSIÓ DIFERENCIAL

VÀLVULA DE SEGURETAT

SONDA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL

CAUDALÍMETRE

PUNT DE BUIDATGE DE LA INSTAL·LACIÓ

FILTRE DE FANGS

VÀLVULA DE REGULACIÓ

DE PRESSIÓ DIFERENCIAL

VF

BOMBA ELECTRÒNICA AMB VARIACIÓ DE FREQÜÈNCIA

LLEGENDA

Planol

REFORMA MASIA CAN CARNER

Nº EXPEDIENT: 170525

AdreçaEscala

www.somhabitat.cat

info@somhabitat.cat

C/Can Carner S/N (Masia de Can Carner) cp:08211

Castellar del Vallès (Barcelona)

N

PROJECTE
EXECUTIU

Can Carner Coop

D'habitatge SCCL
F67277400DESEMBRE 2021

Els Arquitectes

Marta Bordas Eddy
Núm. Col.:53192/8

Daniel Molina López
Núm. Col.:61254/5

I04bAIGUA ACS
ESQUEMA DE PRINCIPI ACS

E: 1/100



AS

AS

AS

19 20

1

4

3

2

5

7

2

6

21

3
8

2

1

1

1

1

2

3

5

6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

7

9

1

5

4

3

5

2

7

8

1

12

23 1

3 2 1
4

5
6

UNITATS

EXT. AEROTÉRMIA

SALA VENTILADA

P i J

Tr.

Tr.

pal

pal

Tr.

Pica

Pica
TUB PP Ø 110

Dipòsit

ARQUETA

 1LÍNIA DE DESAIGÜE 1

WC P1

Recollida wc masovers

P1

WC P1

Unió linies 1 i2

Rentadora

ARQUETA

 3

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Dutxa

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Safareig
TUB PP Ø 75

Rentadora
TUB PP Ø 75

Rentadora
TUB PP Ø 75

ARQUETA

SIFÒNICA

60x60cm

Pica

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

LÍNIA DE DESAIGÜE 2

ARQUETA

2

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

TUB PP Ø 75

DIPÒSIT PLUVIALS

55M3 minim

Connexió futura a nou dipòsit

de pluvials

DIPÒSIT GRISES

ARQUETA

REGISTRE

60x60cm

ARQUETA

REGISTRE
60x60cm

ARQUETA

REGISTRE
60x60cm

ARQUETA

REGISTRE

60x60cm

ARQUETA

REGISTRE

60x60cm

ARQUETA

REGISTRE

60x60cm

ARQUETA

REGISTRE

60x60cm

ARQUETA
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60x60cm
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UNITATS

EXT. AEROTÉRMIA

SALA VENTILADA

Tr.

Tr.

Tr.

Pica

Pica
TUB PP Ø 110

ARQUETA

 1LÍNIA DE DESAIGÜE 1

WC P1

Rentadora

ARQUETA

 3

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Dutxa

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Safareig
TUB PP Ø 75

Rentadora
TUB PP Ø 75

Rentadora
TUB PP Ø 75

ARQUETA

SIFÒNICA

60x60cm

Pica

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

LÍNIA DE DESAIGÜE 2

ARQUETA

2

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

TUB PP Ø 75

ARQUETA

REGISTRE

60x60cm

ARQUETA

REGISTRE

60x60cm

ARQUETA

REGISTRE

60x60cm

ARQUETA

REGISTRE

60x60cm
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REGISTRE

60x60cm
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Ø160, pendent 2%

Canalització d'aigües residuals vertical, baixant.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Canonada d'aigües  negres horitzontals.Terra

Pericó, arqueta.

Pericó, arqueta registrable.

Canalització d'aigües grises horitzontals. Terra

Canonada d'aigües horitzontals. Sostre

Pericó, arqueta sifònica.

Formació de sifó en canonades horitzontals.

Tapa de rosca d'accés a la xarxa.

Canalització d'aigües pluvials vertical,Terra

Canalització d'aigües pluvials vertical,Sostre

Planol
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Pluv.Exist.

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

TUB PP Ø 110

Rentamans
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica

TUB PP Ø 75

WC

TUB PP Ø 110

WC

TUB PP Ø 110

WC

TUB PP Ø 110

WC

TUB PP Ø 110

WC
WC

TUB PP Ø 110

Canalització d'aigües residuals vertical, baixant.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Canonada d'aigües  negres horitzontals.Terra

Pericó, arqueta.

Pericó, arqueta registrable.

Canalització d'aigües grises horitzontals. Terra

Canonada d'aigües horitzontals. Sostre

Pericó, arqueta sifònica.

Formació de sifó en canonades horitzontals.

Tapa de rosca d'accés a la xarxa.

Canalització d'aigües pluvials vertical,Terra

Canalització d'aigües pluvials vertical,Sostre

Planol
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Pluv.Exist.

Rentamans

TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Rentamans
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Dutxa
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

Pica
TUB PP Ø 75

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

WC
TUB PP Ø 110

Pluv.Exist.

Pluv.Exist.

Pluv.Exist. Pluv.Exist.

Pluv.Exist.

Pluv.Exist.

Canalització d'aigües residuals vertical, baixant.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Canonada d'aigües  negres horitzontals.Terra

Pericó, arqueta.

Pericó, arqueta registrable.

Canalització d'aigües grises horitzontals. Terra

Canonada d'aigües horitzontals. Sostre

Pericó, arqueta sifònica.

Formació de sifó en canonades horitzontals.

Tapa de rosca d'accés a la xarxa.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Canalització d'aigües pluvials vertical,Terra

Canalització d'aigües pluvials vertical,Sostre

 Armari Col·lectors

Planol
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Canalització d'aigües residuals vertical, baixant.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Canonada d'aigües  negres horitzontals.Terra

Pericó, arqueta.

Pericó, arqueta registrable.

Canalització d'aigües grises horitzontals. Terra

Canonada d'aigües horitzontals. Sostre

Pericó, arqueta sifònica.

Formació de sifó en canonades horitzontals.

Tapa de rosca d'accés a la xarxa.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Canalització d'aigües pluvials vertical,Terra

Canalització d'aigües pluvials vertical,Sostre

 Armari Col·lectors
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Paredes

Lippendichtung
DN100
# 811366

TWNSP-Trichter
Edelstahl 1"
# 814151

Altura mínima de la sala para mantenimiento: 2,70 m

DEHOUST

3.000

DEHOUST

3.000

Altura mínima de la sala para mantenimiento: 2,70 m

DIPÒSIT
RECOLLIDA

AIGÜES GRISES

GRUP DE
BOMBEIG

CAP A WC + REG

DIPÒSIT
BIORREACTOR
DE MEMBRANA

DIPÒSIT
D'AIGUA NETA

PREVISIÓ GRUP
BOMBEIG

PER A
ECACUACIÓ
EXCEDENTS

ALIM. A
WC

ALIM. A
REG

Planol

REFORMA MASIA CAN CARNER

Nº EXPEDIENT: 170525

AdreçaEscala

www.somhabitat.cat

info@somhabitat.cat

C/Can Carner S/N (Masia de Can Carner) cp:08211

Castellar del Vallès (Barcelona)

N

PROJECTE
EXECUTIU

Can Carner Coop

D'habitatge SCCL
F67277400DESEMBRE 2021

Els Arquitectes

Marta Bordas Eddy
Núm. Col.:53192/8

Daniel Molina López
Núm. Col.:61254/5

I09bSANAJAMENT 
ESQUEMA DE PRINCIPI 1

E: 1/---



ACUMULACIÓ
AIGÜES

PLUVIALS

M

PREVISIÓ
GRUP

DE
PRESSIÓ

REG

FILTRE

RECOLLIDA
PLUVIALS

ACUMULACIÓ
AIGÜES

PLUVIALS

ALIMENTACIÓ
A

REG
EXTERIOR

M

MANÒMETRE

MANEGUET

ANTIVIBRATORI

CLAU

DE PAS

FILTRE

DE

MALLA

CLAU

DE PAS

MOTORITZADA

3 VIES

PUNT DE

BUIDATGE

DE LA

INSTAL·LACIÓ

FILTRE

BOMBA

ELECTRÒNICA

LLEGENDA

BOIA DE

NIVELL

ON/OFF
BOMBA

PER
BOIA

DE
NIVELL

ON/OFF
VÀLVULA

3
VIES
PER

BOIA
DE

NIVELL

Planol
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UNITATS

EXT. AEROTÉRMIA

SALA VENTILADA

Tr.

Tr.

Tr.

Sortida Cuina

Sortida

llar de foc

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

Canonada de ventilació horitzontal de polietilè

Canonada de ventilació vertical de polietilè per a
banys.

Reixeta de ventilació vertical 20x20cm.

Reixeta de ventilació zenital 20x20cm.

Canonada de ventilació vertical de xemeneies

Connexió de ventilació vertical de polietilè per a
banys.

Planol
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Previsió

Llar de foc

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

Canonada de ventilació horitzontal de polietilè

Canonada de ventilació vertical de polietilè per a
banys.

Reixeta de ventilació vertical 20x20cm.

Reixeta de ventilació zenital 20x20cm.

Canonada de ventilació vertical de xemeneies

Connexió de ventilació vertical de polietilè per a
banys.

Planol
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Previsió

Llar de foc

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

Canonada de ventilació horitzontal de polietilè

Canonada de ventilació vertical de polietilè per a
banys.

Reixeta de ventilació vertical 20x20cm.

Reixeta de ventilació zenital 20x20cm.

Canonada de ventilació vertical de xemeneies

Connexió de ventilació vertical de polietilè per a
banys.
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CLAU D'INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

Canonada de ventilació horitzontal de polietilè

Canonada de ventilació vertical de polietilè per a
banys.

Reixeta de ventilació vertical 20x20cm.

Reixeta de ventilació zenital 20x20cm.

Canonada de ventilació vertical de xemeneies

Connexió de ventilació vertical de polietilè per a
banys.
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CLAU D'INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

Canonada de ventilació horitzontal de polietilè

Canonada de ventilació vertical de polietilè per a
banys.

Reixeta de ventilació vertical 20x20cm.

Reixeta de ventilació zenital 20x20cm.

Canonada de ventilació vertical de xemeneies

Connexió de ventilació vertical de polietilè per a
banys.
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Emergencia

Punt de llum, col·locat al sostre.

CLAU D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Punt de llum, aplic de paret.

Punt de llum de fluorescència, Downlight.

Punt de llum, tira LED

Punt de llum de Molt Baixa Tensió (12V), Halògen.

Base d'endoll de 10/16A, amb presa de terra.

Base d'endoll de 25A, amb presa de terra.

Punt de llum, Emergències.

Interruptor de tall unipolar de 10A.

Interruptor conmutador.

Interruptor conmutador d'encreuament.

Interruptor de temps.

Caixa general de protecció.

Centralització de comptadors.

Quadre de comandament i protecció.

1

2

3

Punt de llum de fluorescència, "sereno".
ASC

5

6

7

8

Interruptor de tall bipolar de 10A.

2

5

7

4

Circuit de posada a terra general de l'edifici.

Extintor d'eficàcia 21A-113B.

Polsador.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Polsador d'interfon.

Polsador de video-porter.

Campana de polsador.

Central d'interfon.

Central de video-porter.

Base presa de TV/FM.

Base presa de telèfon.

Base presa de fax.

Antena receptora de senyal de TV.

TEL

FAX

Punt d'accés a l'usuari.

Registre secundari de planta.
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Emergencia

Punt de llum, col·locat al sostre.

CLAU D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Punt de llum, aplic de paret.

Punt de llum de fluorescència, Downlight.

Punt de llum, tira LED

Punt de llum de Molt Baixa Tensió (12V), Halògen.

Base d'endoll de 10/16A, amb presa de terra.

Base d'endoll de 25A, amb presa de terra.

Punt de llum, Emergències.

Interruptor de tall unipolar de 10A.

Interruptor conmutador.

Interruptor conmutador d'encreuament.

Interruptor de temps.

Caixa general de protecció.

Centralització de comptadors.

Quadre de comandament i protecció.

1

2

3

Punt de llum de fluorescència, "sereno".
ASC

5

6

7

8

Interruptor de tall bipolar de 10A.

2

5

7

4

Circuit de posada a terra general de l'edifici.

Extintor d'eficàcia 21A-113B.

Polsador.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Polsador d'interfon.

Polsador de video-porter.

Campana de polsador.

Central d'interfon.

Central de video-porter.

Base presa de TV/FM.

Base presa de telèfon.

Base presa de fax.

Antena receptora de senyal de TV.

TEL

FAX

Punt d'accés a l'usuari.

Registre secundari de planta.
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Emergencia

 

  

Punt de llum, col·locat al sostre.

CLAU D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Punt de llum, aplic de paret.

Punt de llum de fluorescència, Downlight.

Punt de llum, tira LED

Punt de llum de Molt Baixa Tensió (12V), Halògen.

Base d'endoll de 10/16A, amb presa de terra.

Base d'endoll de 25A, amb presa de terra.

Punt de llum, Emergències.

Interruptor de tall unipolar de 10A.

Interruptor conmutador.

Interruptor conmutador d'encreuament.

Interruptor de temps.

Caixa general de protecció.

Centralització de comptadors.

Quadre de comandament i protecció.

1

2

3

Punt de llum de fluorescència, "sereno".
ASC

5

6

7

8

Interruptor de tall bipolar de 10A.

2

5

7

4

Circuit de posada a terra general de l'edifici.

Extintor d'eficàcia 21A-113B.

Polsador.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Polsador d'interfon.

Polsador de video-porter.

Campana de polsador.

Central d'interfon.

Central de video-porter.

Base presa de TV/FM.

Base presa de telèfon.

Base presa de fax.

Antena receptora de senyal de TV.

TEL

FAX

Punt d'accés a l'usuari.

Registre secundari de planta.
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Punt de llum, col·locat al sostre.

CLAU D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Punt de llum, aplic de paret.

Punt de llum de fluorescència, Downlight.

Punt de llum, tira LED

Punt de llum de Molt Baixa Tensió (12V), Halògen.

Base d'endoll de 10/16A, amb presa de terra.

Base d'endoll de 25A, amb presa de terra.

Punt de llum, Emergències.

Interruptor de tall unipolar de 10A.

Interruptor conmutador.

Interruptor conmutador d'encreuament.

Interruptor de temps.

Caixa general de protecció.

Centralització de comptadors.

Quadre de comandament i protecció.

1

2

3

Punt de llum de fluorescència, "sereno".
ASC

5

6

7

8

Interruptor de tall bipolar de 10A.

2

5

7

4

Circuit de posada a terra general de l'edifici.

Extintor d'eficàcia 21A-113B.

Polsador.

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Polsador d'interfon.

Polsador de video-porter.

Campana de polsador.

Central d'interfon.

Central de video-porter.

Base presa de TV/FM.

Base presa de telèfon.

Base presa de fax.

Antena receptora de senyal de TV.

TEL

FAX

Punt d'accés a l'usuari.

Registre secundari de planta.
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QUADRE GENERAL

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,7kV

(1)(1)(1)

M/M: LEGRAND DX3 C25

Imax (2): 20kA (8/20)

Imp (1): 40kA (8/20)

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

DP

HR

C

SAI

PL

BM

CI

CO

VF

SI Interruptor diferencial superimunitzat amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor diferencial amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor magnetotèrmic amb calibre i tipus de corba segons esquema.

Contactor amb calibre segons esquema.

Maniobra de contactor mitjançant rellotge.

Maniobra de contactor mitjançant detector de presència.

Maniobra de contactor mitjançant sonda d'humitat relativa.

Maniobra de contactor mitjançant interruptor a quadre d'enceses.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador ON/OFF per a ús exclusiu bombers.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta contra incendis.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta de CO2.

Variador de freqüència amb port de comunicacións i potència segons especificacions del
ventilador.
Sistema d'alimentació ininterrupmuda de 10 kVa.

Protecció de sobretensions transitòries de nivell 1.

5750
0,97%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

I.G.A
I.Mag. IV

160 A

I.C.P
I.Mag. IV

160 A

ÚNICAMENT
PREVISÓ
D'ESPAI

LÍNIA
POTÈNCIA (W)

SECCIÓ CABLEJAT
AÏLLAMENT CABLE
TIPUS CANALITZACIÓ

CAIGUDA TENSIÓ

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,5kV

(1)(1)(1)

SCHNEIDER PRD1 25r + NG125N

Polos: 3p+N

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

SOBRETENSIONSQUADRE  GENERAL
111000
0,46%

4x95+95 mm²

SAFATA TUB

Imp (1): 25kA

RZ1-K 0,6/1 KV

PREVISIÓ ESPAI

+ 30 %

D.I. 101

I.Mag. II
25 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
25 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
25 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

D.I. 102 D.I. 103 D.I. 201 D.I. 202 D.I. 203 D.I. 204 D.I. 205 D.I. 206 D.I. 301 D.I. 302 D.I. 303
43640
1,14%

4x25+25 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

SQ. SERVEIS COMUNS SQ. SALA EXT. CLIMA
5750

1,11%
2x16+16 mm²

RZ1-K 0,6/1 KV
TUB

5750
1,11%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

5750
1,21%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

5750
1,23%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

5750
1,23%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

5750
1,16%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

5750
1,14%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

5750
1,16%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

5750
1,18%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

5750
1,18%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

5750
1,18%

2x16+16 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

55000
1,34%

4x35+35 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

I.Mag. II 25 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II 25 AI.Mag. II 25 AI.Mag. II 25 AI.Mag. II 25 AI.Mag. II 25 AI.Mag. II 25 AI.Mag. II 25 AI.Mag. II 25 AI.Mag. II 25 A I.Mag. IV
63 A

I.Dif. IV
63 A 300mA
Corba AC

I.Mag. IV
80 A

I.Dif. IV
80 A 300mA
Corba AC
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QUADRE SERVEIS COMUNS

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,7kV

(1)(1)(1)

M/M: LEGRAND DX3 C25

Imax (2): 20kA (8/20)

Imp (1): 40kA (8/20)

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

DP

HR

C

SAI

PL

BM

CI

CO

VF

SI Interruptor diferencial superimunitzat amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor diferencial amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor magnetotèrmic amb calibre i tipus de corba segons esquema.

Contactor amb calibre segons esquema.

Maniobra de contactor mitjançant rellotge.

Maniobra de contactor mitjançant detector de presència.

Maniobra de contactor mitjançant sonda d'humitat relativa.

Maniobra de contactor mitjançant interruptor a quadre d'enceses.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador ON/OFF per a ús exclusiu bombers.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta contra incendis.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta de CO2.

Variador de freqüència amb port de comunicacións i potència segons especificacions del
ventilador.
Sistema d'alimentació ininterrupmuda de 10 kVa.

Protecció de sobretensions transitòries de nivell 1.

300
1,41%

L3. IL. PERMANENT ASCENSORL2. IL. ESCALA
500

1,70%
2x1,5+1,5 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

100
1,23%

2x1,5+1,5 mm²

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
10 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.G.A
I.Mag. IV

63 A

I.C.P
I.Mag. IV

63 A

ÚNICAMENT
PREVISÓ
D'ESPAI

LÍNIA
POTÈNCIA (W)

SECCIÓ CABLEJAT
AÏLLAMENT CABLE
TIPUS CANALITZACIÓ

CAIGUDA TENSIÓ

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,5kV

(1)(1)(1)

SCHNEIDER PRD1 25r + NG125N

Polos: 3p+N

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

SOBRETENSIONSQUADRE  S.C.
43640
1,14%

4x25+25 mm²

SAFATA

I.Mag. II
10 A

TUB TUB TUB

Imp (1): 25kA

RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV

DP

RZ1-K 0,6/1 KV

PREVISIÓ ESPAI

+ 30 %

1000

I.Mag. II
10 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

L1. IL. PASSADÍS

2x1,5+1,5 mm²

DP

L8. VIDEOPORTER
500

1,41%

TUB
RZ1-K 0,6/1 KV
2x2,5+2,5 mm²

L4. IL. S. SILENCI + MENJADOR

500
1,70%

TUB
RZ1-K 0,6/1 KV
2x1,5+1,5 mm²

500
1,54%

2x1,5+1,5 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

L5. IL. EXTERIOR 1
3680

2,93%
2x2,5+2,5 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

L7. END. EXTERIOR L9. PREV. BOMBEIG HORT

500
1,54%

2x1,5+1,5 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

L6. IL. EXTERIOR 2
9200

1,06%
4x6+6 mm²

RZ1-K 0,6/1 KV
TUB

SQ. CUINA
6000

0,85%
4x6+6 mm²

RZ1-K 0,6/1 KV
TUB

SQ. ASCENSOR
22170
1,45%

4x10+10 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

TUB

SQ. EXT. SALA ACS

I.Mag. IV
40 A

I.Dif. IV
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. IV
25 A

I.Dif. IV
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. IV
16 A

I.Dif. IV
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
16 A

I.Mag. II
16 A

I.Mag. IV
16 A

I.Dif. IV
40 A 30mA
Corba AC
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L2. IL. SALA TÈCNICA
6750

L3. END. SALA TÈC.L1. IL. SAFAREIG.
100

1,50%
2x1,5+1,5 mm²

100
1,50%

3680
2,64%

2x1,5+1,5 mm²

TUB TUB TUB TUB
RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV

L4. RENTADORA IND. 1

1,75%

TUB
RZ1-K 0,6/1 KV

1,75%
2x2,5+2,5 mm²

L11. SIST. MONOBLOC 1

1,72%

TUB TUB TUB
RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV

L6. BOMBEIG ACS L9. BOMBEIG EL. BAIXA TEMP. 1L8. BOMBEIG S.C.

1,60%

TUB TUB TUB
RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV
2x2,5+2,5 mm²

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
16 A

I.Mag. IV
16 A

I.Mag. IV
16 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
10 A

I.Mag. IV
16 A

I.Dif. IV
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. IV
16 A

I.Dif. IV
40 A 30mA
Corba AC

L12. SIST. MONOBLOC 2L10. BOMBEIG EL. BAIXA TEMP. 2

4x4+4 mm² 4x4+4 mm²

LÍNIA
POTÈNCIA (W)

SECCIÓ CABLEJAT
AÏLLAMENT CABLE
TIPUS CANALITZACIÓ

CAIGUDA TENSIÓ

SOBRETENSIONSQUADRE  SALA ACS
22170
1,45%

4x10+10 mm²

SAFATA
RZ1-K 0,6/1 KV

QUADRE EXTERIOR SALA ACS

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,7kV

(1)(1)(1)

M/M: LEGRAND DX3 C25

Imax (2): 20kA (8/20)

Imp (1): 40kA (8/20)

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

DP

HR

C

SAI

PL

BM

CI

CO

VF

SI Interruptor diferencial superimunitzat amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor diferencial amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor magnetotèrmic amb calibre i tipus de corba segons esquema.

Contactor amb calibre segons esquema.

Maniobra de contactor mitjançant rellotge.

Maniobra de contactor mitjançant detector de presència.

Maniobra de contactor mitjançant sonda d'humitat relativa.

Maniobra de contactor mitjançant interruptor a quadre d'enceses.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador ON/OFF per a ús exclusiu bombers.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta contra incendis.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta de CO2.

Variador de freqüència amb port de comunicacións i potència segons especificacions del
ventilador.
Sistema d'alimentació ininterrupmuda de 10 kVa.

Protecció de sobretensions transitòries de nivell 1.

I.G.A
I.Mag. IV

40 A

I.C.P
I.Mag. IV

40 A

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,5kV

(1)(1)(1)

SCHNEIDER PRD1 25r + NG125N

Polos: 3p+N

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

Imp (1): 25kA

L5. RENTADORA IND. 2

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

ÚNICAMENT
PREVISÓ
D'ESPAI

6750 4580 4580

2x2,5+2,5 mm²2x2,5+2,5 mm²4x2,5+2,5 mm²4x2,5+2,5 mm²

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

PREVISIÓ ESPAI

+ 30 %

TUB
RZ1-K 0,6/1 KV

L7. B. RECIRC. ACS

2x2,5+2,5 mm²

1000 1000 1000 1000 1000

2x2,5+2,5 mm²
1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,60%

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
10 A
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300
1,18%

L1. IL. S. SILENCI + MENJADOR

500
1,35%

TUB TUB
RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV

L2. END. FRIGORÍFIC
5750

2,03%
5750

2,55%
2x2,5+2,5 mm²
RZ1-K 0,6/1 KV

5750
2,06%

TUBTUB TUB
RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV

2x6+6 mm²

L5. END. RENTAPLATSL3. FORN + VITRO 1 L4. FORN + VITRO 2

2x1,5+1,5 mm²2x1,5+1,5 mm² 2x6+6 mm²

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,7kV

(1)(1)(1)

M/M: LEGRAND DX3 C25

Imax (2): 20kA (8/20)

Imp (1): 40kA (8/20)

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

DP

HR

C

SAI

PL

BM

CI

CO

VF

SI Interruptor diferencial superimunitzat amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor diferencial amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor magnetotèrmic amb calibre i tipus de corba segons esquema.

Contactor amb calibre segons esquema.

Maniobra de contactor mitjançant rellotge.

Maniobra de contactor mitjançant detector de presència.

Maniobra de contactor mitjançant sonda d'humitat relativa.

Maniobra de contactor mitjançant interruptor a quadre d'enceses.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador ON/OFF per a ús exclusiu bombers.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta contra incendis.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta de CO2.

Variador de freqüència amb port de comunicacións i potència segons especificacions del
ventilador.
Sistema d'alimentació ininterrupmuda de 10 kVa.

Protecció de sobretensions transitòries de nivell 1.

I.G.A
I.Mag. IV

25 A

I.C.P
I.Mag. IV

25 A

LÍNIA
POTÈNCIA (W)

SECCIÓ CABLEJAT
AÏLLAMENT CABLE
TIPUS CANALITZACIÓ

CAIGUDA TENSIÓ

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,5kV

(1)(1)(1)

SCHNEIDER PRD1 25r + NG125N

Polos: 3p+N

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

SOBRETENSIONSQUADRE  CUINA
9200

1,06%
4x6+6 mm²

SAFATA

Imp (1): 25kA

RZ1-K 0,6/1 KV

I.Mag. II
10 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
25 A

I.Mag. II
25 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
16 A

QUADRE CUINA

ÚNICAMENT
PREVISÓ
D'ESPAI

PREVISIÓ ESPAI

+ 30 %

Planol
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L1. IL. SALA TÈCNICA
500

1,57%
2x1,5+1,5 mm²

35100
1,58%

TUB TUB
RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
16 A

I.Mag. IV
63 A

4x16+16 mm²

LÍNIA
POTÈNCIA (W)

SECCIÓ CABLEJAT
AÏLLAMENT CABLE
TIPUS CANALITZACIÓ

CAIGUDA TENSIÓ

SOBRETENSIONSQUADRE  SALA CLIMA
43640
1,34%

4x35+35 mm²

SAFATA
RZ1-K 0,6/1 KV

QUADRE EXTERIOR SALA CLIMA

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,7kV

(1)(1)(1)

M/M: LEGRAND DX3 C25

Imax (2): 20kA (8/20)

Imp (1): 40kA (8/20)

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

DP

HR

C

SAI

PL

BM

CI

CO

VF

SI Interruptor diferencial superimunitzat amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor diferencial amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor magnetotèrmic amb calibre i tipus de corba segons esquema.

Contactor amb calibre segons esquema.

Maniobra de contactor mitjançant rellotge.

Maniobra de contactor mitjançant detector de presència.

Maniobra de contactor mitjançant sonda d'humitat relativa.

Maniobra de contactor mitjançant interruptor a quadre d'enceses.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador ON/OFF per a ús exclusiu bombers.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta contra incendis.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta de CO2.

Variador de freqüència amb port de comunicacións i potència segons especificacions del
ventilador.
Sistema d'alimentació ininterrupmuda de 10 kVa.

Protecció de sobretensions transitòries de nivell 1.

I.G.A
I.Mag. IV

80 A

I.C.P
I.Mag. IV

80 A

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,5kV

(1)(1)(1)

SCHNEIDER PRD1 25r + NG125N

Polos: 3p+N

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

Imp (1): 25kA

ÚNICAMENT
PREVISÓ
D'ESPAI

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. IV
63 A 30mA
Corba AC

L4. G.B. BOMBA CALOR

750
1,54%

TUB
RZ1-K 0,6/1 KV

L5. B. AIGÜES PL.
750

TUB
RZ1-K 0,6/1 KV

L6. B. AIGÜES GRISES
750

TUB
RZ1-K 0,6/1 KV

L7. PREV. DESCAL.
200

L8. PREV. GRUP BOM.
2000

I.Mag. II
16 A

I.Mag. II
16 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
16 A

L2. END. SALA TÈC.
3680

2,33%

TUB
RZ1-K 0,6/1 KV
2x2,5+2,5 mm²

L3. BOMBA CALOR

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

1,54% 1,54%
2x2,5+2,5 mm² 2x2,5+2,5 mm² 2x2,5+2,5 mm²

I.Mag. II
16 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. IV
16 A

I.Dif. IV
40 A 30mA
Corba AC

PREVISIÓ ESPAI

+ 30 %

Planol
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QUADRE HABITATGE PLANTA TIPUS

100
1,32%

3680
2,92%

L6. END. HUMITSL4. RENTAPLATSL2. ENLLUMENAT EXT.
500

1,53%
2x1,5+1,5 mm²

L1. ENLLUMENAT

RZ1-K 0,6/1 KV
2x1,5+1,5 mm²

5750
2,53%

2x6+6 mm²

3680
2,43%

2x2,5+2,5 mm²

3680
2,62%

I.G.A
I.Mag. II

25 A

I.C.P
I.Mag. II

25 A

ÚNICAMENT
PREVISÓ
D'ESPAI

LÍNIA
POTÈNCIA (W)

SECCIÓ CABLEJAT
AÏLLAMENT CABLE
TIPUS CANALITZACIÓ

CAIGUDA TENSIÓ

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,5kV

(1)(1)(1)

SCHNEIDER PRD1 25r + NG125N

Polos: 3p+N

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

SOBRETENSIONSQUADRE  HAB. PT
5750

1,23%
2x16+16 mm²

SAFATA TUB TUB TUB TUB TUB TUB

Imp (1): 25kA

RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV

L7. ENDOLLS EXT.
3680

2x2,5+2,5 mm²
2,92%

TUB
RZ1-K 0,6/1 KVRZ1-K 0,6/1 KVRZ1-K 0,6/1 KV

2x2,5+2,5 mm²

L5. END. GENERALSL3. FORN + VITRO PREVISIÓ ESPAI

+ 30 %

150

2x1,5+1,5 mm²
1,33%

TUB

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

RZ1-K 0,6/1 KV

1000
1,39%

L10.  TOVALLOLER
700

1,50%

TUB TUB
RZ1-K 0,6/1 KV RZ1-K 0,6/1 KV
2x2,5+2,5 mm²

L9. ALIM. BOMBEIGL8. ALIM. VMC

I.Mag. II
10 A

I.Mag. II
25 A

I.Mag. II
16 A

I.Mag. II
10 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
16 A

I.Mag. II
16 A

I.Mag. II
16 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
16 A

I.Mag. II
10 A

I.Dif. II
40 A 30mA
Corba AC

I.Mag. II
16 A

2x2,5+2,5 mm²2x2,5+2,5 mm²

N

(2)

L3 L2 L1

Up: 1,7kV

(1)(1)(1)

M/M: LEGRAND DX3 C25

Imax (2): 20kA (8/20)

Imp (1): 40kA (8/20)

DESCARREGADOR DE

TENSIONS CONTRA EL LLAMP

DP

HR

C

SAI

PL

BM

CI

CO

VF

SI Interruptor diferencial superimunitzat amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor diferencial amb calibre i sensibilitat segons esquema.

Interruptor magnetotèrmic amb calibre i tipus de corba segons esquema.

Contactor amb calibre segons esquema.

Maniobra de contactor mitjançant rellotge.

Maniobra de contactor mitjançant detector de presència.

Maniobra de contactor mitjançant sonda d'humitat relativa.

Maniobra de contactor mitjançant interruptor a quadre d'enceses.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador.

Maniobra de contactor mitjançant pulsador ON/OFF per a ús exclusiu bombers.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta contra incendis.

Maniobra de contactor mitjançant centraleta de CO2.

Variador de freqüència amb port de comunicacións i potència segons especificacions del
ventilador.
Sistema d'alimentació ininterrupmuda de 10 kVa.

Protecció de sobretensions transitòries de nivell 1.
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PL. BAIXA

QUADRE

GENERAL

TMF10

200A

PL. PRIMERA

Cu RZ1-K 4x95+95 mm²

PL. SEGONA

PL. COBERTA

QUADRE

S.C.

QUADRE

101

QUADRE

102

QUADRE

103

QUADRE

203

QUADRE

204

QUADRE

205

QUADRE

201

QUADRE

202

QUADRE

206

QUADRE

301

QUADRE

302

QUADRE

303

111 kW 43,64 kW 5,75 kW 5,75 kW 5,75 kW

5,75 kW 5,75 kW 5,75 kW 5,75 kW 5,75 kW 5,75 kW

5,75 kW 5,75 kW 5,75 kW

Cu RZ1-K 2x16+16 mm²

3,6 kW

QUADRE

FV

Cu RZ1-K 2x16+16 mm²

QUADRE

ASCENSOR

6 kW

QUADRE

CUINA

9,2 kW 22,17 kW

QUADRE

S. ACS

43,64 kW

QUADRE

S. CLIMA

Cu RZ1-K 4x4+4 mm²

Cu RZ1-K 2x6+6 mm²

Cu RZ1-K 4x10+10 mm²

Cu RZ1-K 4x35+35 mm²

Cu RZ1-K 2x16+16 mm²

Cu RZ1-K 2x16+16 mm²

Cu RZ1-K 2x16+16 mm²

Cu RZ1-K 4x6+6 mm²Cu RZ1-K 4x25+25 mm²

Planol
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1,052

1,
77

6

SMA SUNNYBOY
3.6

2x4mm2 

2x6mm2 

SMA ENERGY
METER

MODEM

CONTROL Y
MONITORIZACIÓN

INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA

FUSIBLE

PLANTA COBERTA

PLANTA BAIXA

QUADRE
GENERAL

DETALL CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAIC

CARACTERÈSTIQUES
MARCA:

MODEL:

CÈL·LULES MONOCRISTALINES:

EFICIÈNCIA:

SUPERFÈCIE:

POTÈNCIA:

VOLTAJE NOMINAL:

DIMENSIONS:

PES:

SUNPOWER

SPR-X22-360-COM

96

22,1%

1,63m2

360 W

59,1 V

1559 x 1046 x 46 mm

18,6 Kg

CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC
UNITATS:

SUPERFÈCIE D'ABSORCIÓ:

INCLINACIÓ:

ORIENTACIÓ:

POTÈNCIA:

11

20º

SUD

3.960 W

17,93 m2

INVERSOR SMA SUNNYBOY 3.6
P. MAX. C.A.:

TENSIÓ C.A.:

COS φ:

RENDIMIENTO:

GRADO DE PROTECCIÓN:

3.600 W

1

96,5%

IP65

230 V

FREQUENCIA: 50 Hz

STRING 1
(1x6) SUNPOWER SPR-X22-360-COM

Pot.: 360 Wp
Pot. total: 2.160 Wp.

STRING 2
(1x5) SUNPOWER SPR-X22-360-COM

Pot.: 360 Wp
Pot. total: 1.800 Wp.

2x4mm2 

SQ. FV

2x6mm2 

Planol
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Arqueta de entrada

40 x 40 x 60 cm

Recinte Rack.
80x 80x 200 cm

Canalizació Externa
4 tubs Ø 63mm PVC

Canalització d'Enllaç Inferior

Canal PVC-M1

30x 6 cm

Planta Sótano -1

Planta 1º

Planta 2º

Canalizació Principal
6 tubs Ø 40mm PVC

Canalizació ascensor
1 tub Ø 25 mm

202 203

201

302 303

301

205206

204

SERVEIS COMUNS

Planta coberta

Registre Secundari
55x 100x 15 cm

Registre Secundari
55x 100x 15 cm

Canalizació secundaria
3 tubos  Ø 25 mm

Canalizació secundaria
3 tubos  Ø 25 mm

Canalizació secundaria
3 tubos  Ø 25 mm

Registre Terminació Xarxa
50 x 60 x 8 cm

Registre Terminació Xarxa
50 x 60 x 8 cm

102 103

101
Canalizació secundaria

3 tubos  Ø 25 mm

Registre Terminació Xarxa
50 x 60 x 8 cm
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ELEMENTS DE USUARI:

TV SAT

Presa final

de usuari

ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ:

Distribuidors

2-4-6 salidas

ELEMENTS DE CAPÇAL:

ELEMENTS DERIVADORS:

Equip de

capçal

Sistema Z

Central

Amplificadora

Microprocesada

Mesclador

TV-FI

PAU 8 sortides +
pas + carga

DMS - 300

Central

Amplificadora

de Extensió

MicroMATV

Amplificador de

usuari TV-FI

C41C27C23 C31 C34 C44 C47FM
Fuente de

alimentación

C57

---

Amplificador

monocanal canals

adjacents

Amplificador

monocanal

X

S
A

E
-9

3
3

I
I

U

OUTPUT

INPUT

CABLEJAT:

Cable Coaxial

diàmetre 10 mm

Cable coaxial

diàmetre 7 mm

OUT

IN

TAP

TAP

TAP

TAP

Derivadors 2-4-8

sortides + pas

PAU-908

OUT OUT OUT OUT OUTOUTIN1

75

IN2

IN

OUT

OUT

Planta 1º

Planta 2º

Planta Coberta

OUTOUT
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OUTOUT
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P
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Derivadors 8 sortides + pas
20 dB
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DAB

C31C26C23 C27 C29 C33 C34FM
Fuente de

alimentación

C44C41 C47

C36

ESTACIÓ
MONOCANAL
DIGITAL

FM

DAB

UHF

Yagi BIII DAB

Yagi Banda UHF 21-59

Dipolo FM/BI H+V
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Derivadors 8 sortides + pas
20 dB

Derivadors 8 sortides + pas
20 dB

OUTOUTOUTOUT
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Planta 1º

Planta 2º

Planta Baixa

L2L1

L2L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

Connector Femella RJ45 per a

connexionat de cable de parells

trenats Cat6.

Cable multipar telefònic

Cable d'escomesa (2 parells)

Panell repartidor (12 ports)

Registre Principal

Caixa interior:

21,5 x 32 x 7,6 cm

ELEMENTS D'INTERCONNEXIÓ

Cable d'escomesa (1 parell)

Multiplexor passiu 8 sortides

Cat.6L2L1

CABLEJAT:

ELEMENTS DE USUARI:

14 cables trenats LSZH
de 4 parells de coure,

classe E, Cat.6

2 x Patch Panel UTP
Cat.6

24 ports

L2 L1

L2 L1

L2 L1

SERVEIS COMUNS

101

102

103

201

202

203

301

302

303

204

205

206
L2L1

L2L1

L2L1

SERVEIS COMUNS
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Planta 1º

Planta 2º

Planta Baixa

204

CAJA TERMINAL

MURAL F.O.

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2L1

L2L1

L2L1

L2L1

L2L1

L2L1

Cable multifibra

cable de f.o. de 2 fibras  SC APC

simplex.

ELEMENTS DE INTERCONNEXIÓN

cable de f.o. de 2 fibras  SC APC

simplex.

Pasamur òptic SC - SC SM APC

Simplex

Caixa mural amb terminacions

òptiques SC APC

CABLEJAT:

ELEMENTS DE USUARI:

L2L1

 Roseta òptica amb capacitat per

a 2 mòduls de f.o. SC APC

simplex.  Dimensions 87 x 87 x

22 mm

F.O.

F.O.

F.O.

F.O.

F.O.

F.O.

F.O.

F.O.

F.O.

Tram de 13 cables de f.o. d'una
fibra, connectoritzat extrem a

extrem mitjançant connector SC
APC simplex.

Punt d'interconexió de cables de
fibra òptica (Registre Principal

Òptic)

L2 L1

L2L1

L2L1

L2L1

F.O.

F.O.

F.O.

F.O.

SERVEIS COMUNS

101

102

103

201

202

203

301

302

303

205

206
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Presa final

de usuari coaxial

Distribuidores

6 sortides

CABLEJAT:

Cable Coaxial

diàmetre 10 mm

Cable coaxial

diàmetre 7 mm

ELEMENTS D'INTERCONNEXIÓ

T
A

P

T
A

P
I
N

O
U

T Distribuidors

2 sortides

Planta Baixa

Planta 1º

Planta 2º

T
A

P

T
A

P
I
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O
U
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T
A
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P
I
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T
A

P
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T
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P

T
A

P
I
N

O
U

T

1 Cable coaxial de  6,60 mm
de diàmetre exterior sense
halògens, baixa emissió de

fums i resistent UV

Rack
Banda ampla

OUTOUT

OUT

OUTOUT

IN

OUT

OUT OUT

OUT

OUTOUT

OUT

OUTOUT

IN

OUT

OUT OUT

OUT

OUTOUT

OUT

OUTOUT

IN

OUT

OUT OUT

OUT

Derivadors 8 sortides + pas
20 dB

Derivadors 8 sortides + pas
20 dB

Derivadors 8 sortides + pas
20 dB

OUTOUTOUTOUT
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OUT OUT
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UNITATS

EXT. AEROTÉRMIA

SALA VENTILADA
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Radiador fancoil

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Radiador tovalloler

Termostat.
T

Armari col·lectors sistema radiant

Terra radiant

Mur radiant

Comptador de calories.

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Canonada principal del circuit solar.

Clau general de pas.

Clau de pas.

Punt de consum.

Bomba de recirculació del circuit.

Muntant del circuit solar.

Canonada de retorn del circuit solar.

Plaques de captació solar.

Baixant del circuit solar.

 Armari Col·lectors
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Radiador fancoil

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Radiador tovalloler

Termostat.
T

Armari col·lectors sistema radiant

Terra radiant

Mur radiant

Comptador de calories.

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Canonada principal del circuit solar.

Clau general de pas.

Clau de pas.

Punt de consum.

Bomba de recirculació del circuit.

Muntant del circuit solar.

Canonada de retorn del circuit solar.

Plaques de captació solar.

Baixant del circuit solar.

 Armari Col·lectors
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Radiador fancoil

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Radiador tovalloler

Termostat.
T

Armari col·lectors sistema radiant

Terra radiant

Mur radiant

Comptador de calories.

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Canonada principal del circuit solar.

Clau general de pas.

Clau de pas.

Punt de consum.

Bomba de recirculació del circuit.

Muntant del circuit solar.

Canonada de retorn del circuit solar.

Plaques de captació solar.

Baixant del circuit solar.

 Armari Col·lectors
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Radiador fancoil

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Radiador tovalloler

Termostat.
T

Armari col·lectors sistema radiant

Terra radiant

Mur radiant

Comptador de calories.

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Canonada principal del circuit solar.

Clau general de pas.

Clau de pas.

Punt de consum.

Bomba de recirculació del circuit.

Muntant del circuit solar.

Canonada de retorn del circuit solar.

Plaques de captació solar.

Baixant del circuit solar.

 Armari Col·lectors
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Radiador fancoil

CLAU D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Radiador tovalloler

Termostat.
T

Armari col·lectors sistema radiant

Terra radiant

Mur radiant

Comptador de calories.

CLAU D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Canonada principal del circuit solar.

Clau general de pas.

Clau de pas.

Punt de consum.

Bomba de recirculació del circuit.

Muntant del circuit solar.

Canonada de retorn del circuit solar.

Plaques de captació solar.

Baixant del circuit solar.

 Armari Col·lectors
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SONDA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL

SONDA DE TEMPERATURA

PURGADOR

TERMÒSTAT

MANÒMETRE

MANEGUET ANTIVIBRATORI

CLAU DE PAS

M

FILTRE DE MALLA

CLAU DE PAS MOTORITZADA 2 VÍES

VÀLVULA DE RETENCIÓ

VÀLVULA D'EQUILIBRAT

CLAU DE PAS MOTORITZADA 3 VÍES

CLAU DE PRESSIÓ DIFERENCIAL

VÀLVULA DE SEGURETAT

SONDA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL

CAUDALÍMETRE

PUNT DE BUIDATGE DE LA INSTAL·LACIÓ

FILTRE DE FANGS

VÀLVULA DE REGULACIÓ

DE PRESSIÓ DIFERENCIAL

VF

BOMBA ELECTRÒNICA AMB VARIACIÓ DE FREQÜÈNCIA

LLEGENDA

VAS EXPANSIÓ
80 LITRES

COL·LECTORS

Ø150 mm
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ESQUEMA PRODUCCIÓ

E: 1/---



LUDOTECA

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

ALIM. FANCOILS (S.C., 101, 102, 103)

(FRED: 7/12ºC - CALOR:45/40ºC)

M

CUINA MENJADOR MENJADOR MENJADOR SALA SILENCI 2 SALA SILENCI 1 SALA SILENCI 1

FANCOIL SLIM KFCI 600
Pot. cal.: 5,75 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 2,50 kW; Tfri: 7/12ºC

GRAN HALL

SAFAREIG DISTRIBUIDOR

MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR

HABITATGE 101 HABITATGE 102 HABITATGE 103

M M M M M M M M M M

T

M M

M

M M M M M M

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø40

Ø40

Ø32

Ø32

Ø20

Ø20

Ø32

Ø32

Ø50

Ø50

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 600
Pot. cal.: 5,75 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 2,50 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 600
Pot. cal.: 5,75 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 2,50 kW; Tfri: 7/12ºC

GRAN HALLGRAN HALL

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

TTTTTTTTTT

T T

T T TT T T

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC

FANCOIL SLIM KFCI 400
Pot. cal.: 3,95 kW; Tcal: 45/40ºC

Pot. fri.: 1,90 kW; Tfri: 7/12ºC
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ELEMENTS BAIXA TEMPERATURA

(101, 102, 103, 201, 202, 203)

(FRED: 18/22ºC - CALOR: 40/30ºC)

M

Ø50

Ø50

HABITATGE 101

HABITATGE 201

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

ELEMENTS BAIXA TEMPERATURA (204,

205, 206, 301, 302, 303)

(FRED: 18/22ºC - CALOR: 40/30ºC)

M

Ø50

Ø50

HABITATGE 204

HABITATGE 301

HABITATGE TIPUS 1

(FRED: 18/22ºC - CALOR: 40/30ºC)

M

Ø25

Ø25

V
F

BOMBA RECIRCULACIÓ

ACCIONADA PER

TERMÒSTATS

HABITATGE TIPUS 1

HABITATGE 302 HABITATGE 303

HABITATGE 205 HABITATGE 206

HABITATGE 102 HABITATGE 103

HABITATGE 202 HABITATGE 203

ST
T

ST
T

ALIMENTACIÓ A CIRCUITS INTERIORS

Ø40

Ø40

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø40

Ø40

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

VEURE ESQUEMA

HABITATGES

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303

COMPTADOR

KAMSTRUP

MULTICAL 303
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UNITATS

EXT. AEROTÉRMIA

SALA VENTILADA

Tr.

Tr.

Tr. ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

2.77 m²> 0.8 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.51 m²> 0.4 m²
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5
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>
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4

 
m
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ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

0.83 m²> 0.4 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

2.91 m²> 0.8 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.09 m²> 0.4 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.09 m²> 0.4 m²

Sup. mín

Sala
20 m²

Sup. mín

Sala
20 m²

Sup. mín

Sala
20 m²

Sup. mín

Habitació

6 m²

Sup. mín

Habitació

6 m²

Sup. mín

Habitació

6 m²

Sup. mín

Habitació

6 m²

Sup. mín

Habitació

6 m²

Sup. mín

Habitació

6 m²

Sup. mín

Habitació

6 m²

DECRET 141/2012

art: /3.10.1 Sup≥ 6=1ml

DECRET 141/2012

art: /3.10.1 Sup≥ 6=1ml

DECRET 141/2012

art: /3.10.1 Sup≥ 6=1ml

DECRET 141/2012, 30 Oct.

art: /3.10.1 Sup>8=1.5ml

DECRET 141/2012, 30 Oct.

art: /3.10.1 Sup>8=1.5ml

DECRET 141/2012, 30 Oct.

art: /3.10.1 Sup>8=1.5ml
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ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.42 m²> 0.4 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.47 m²> 0.8 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

7.96 m²> 0.8 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.44 m²> 0.4 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.4m²> 0.4 m²
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ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.43 m²> 0.4 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.44 m²> 0.4 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

1.2 m²> 0.4 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m

2.17 m²> 0.4 m²

ventil·lació entre 0.8 i 2.00m
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ventil·lació entre 0.8 i 2.00m
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio CAN CARNER
Dirección C. CAN CARNER, POLÍGONO 23, PARCELA 45 CASTELLAR DEL VALLÈS

(BARCELONA)
Municipio CASTELLAR DEL

VALLÈS
Código Postal 08211

Provincia BARCELONA Comunidad Autónoma CATALUNYA
Zona climática D2 Año construcción S. XIII
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación)

CTE HE

Referencia/s catastral/es 08050A023000450000QM

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Edificio de nueva construcción Edificio Existente

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos DANIEL MOLINA PÉREZ NIF/NIE 39712049L
Razón social  NIF  
Domicilio CARRER DE COROMINAS, 65
Municipio SABADELL Código Postal 08201
Provincia BARCELONA Comunidad Autónoma CATALUNYA
e-mail dmolina@somhabitat.cat Teléfono 649831319
Titulación habilitante según normativa
vigente

ARQUITECTE

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

CYPETHERM HE Plus. 2022.a

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE

[kWh/m²·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kg CO2/m²·año]
< 51,6 A
51,6-83,6 B
83,6-129,6 C
129,6-199,3 D
199,3-357,4 E
357,4-461,1 F
≥ 461,1 G

23,92 A < 11,6 A
11,6-18,8 B
18,8-29,2 C
29,2-44,8 D
44,8-79,2 E
79,2-103,8 F
≥ 103,8 G

4,05 A

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos:

Fecha: 02/12/2021

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento
y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1000.97

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Facana 60 Fachada 45.37 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 64.08 0.19 Usuario
Solera Suelo 444.68 0.24 Usuario
Facana 60 Fachada 18.96 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 9.86 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 10.85 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 4.59 0.19 Usuario
Terraza (Forjado unidireccional) Cubierta 37.94 0.27 Usuario
Facana 60 Fachada 6.08 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 16.34 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 16.04 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 27.95 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 8.65 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 56.52 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 8.23 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 48.73 0.19 Usuario
Facana 60 Fachada 67.78 0.19 Usuario
Facana 40 Fachada 5.54 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 1.51 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 5.31 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 0.38 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 2.63 0.21 Usuario
Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 14.16 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 32.07 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 17.13 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 31.68 0.27 Usuario

Facana 40 Fachada 1.23 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 3.30 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 2.83 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 18.05 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 0.28 0.21 Usuario
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Facana 40 Fachada 6.79 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 46.01 0.21 Usuario
Forjado intemperie ParticionInteriorHorizontal 7.56 0.35 Usuario
Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 18.68 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 38.51 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 32.58 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 25.23 0.27 Usuario

Facana 40 Fachada 32.84 0.21 Usuario
Facana 40 Fachada 34.22 0.21 Usuario
Facana 60 Fachada 36.69 0.19 Usuario
Facana 40 Fachada 28.36 0.21 Usuario
Enva 20 aillat Fachada 15.85 0.33 Usuario
Techo (Forjado unidireccional)
[2]

Cubierta 3.64 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[2]

Cubierta 26.68 0.27 Usuario

Enva 20 aillat Fachada 5.61 0.33 Usuario
Enva 20 aillat Fachada 10.43 0.33 Usuario
Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 0.13 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[1]

Cubierta 11.56 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[2]

Cubierta 11.34 0.27 Usuario

Techo (Forjado unidireccional)
[2]

Cubierta 3.73 0.27 Usuario

Facana 60 Fachada 0.16 0.19 Usuario
Enva 60 Fachada 0.75 0.75 Usuario
Enva 20 aillat Fachada 2.55 0.33 Usuario
Enva 20 aillat Fachada 2.86 0.33 Usuario
Facana 60 Fachada 2.94 0.19 Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Factor solar Modo de obtención.

Transmitancia
Modo de obtención.

Factor solar
Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
dos hojas
oscilobatientes
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
2100x1500
cm)

Hueco 3.15 1.69 0.42 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
dos hojas
oscilobatientes
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
2100x1500
cm)

Hueco 9.45 1.69 0.42 Usuario Usuario
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Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 1.40 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 1.40 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
dos hojas
oscilobatientes
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
2100x1500
cm)

Hueco 3.15 1.69 0.42 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 2.80 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
dos hojas
oscilobatientes
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
2100x1500
cm)

Hueco 3.13 1.69 0.42 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 1.40 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
dos hojas
oscilobatientes
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
2100x1500
cm)

Hueco 6.30 1.69 0.42 Usuario Usuario
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Finestra doble
amb vidre
doble (Puerta
una hoja
oscilobatiente
de madera de
pino, de
1200x2200
cm)

Hueco 2.64 1.63 0.47 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 1.40 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 5.60 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Puerta
una hoja
oscilobatiente
de madera de
pino, de
1200x2200
cm)

Hueco 13.20 1.63 0.47 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 2.80 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
dos hojas
oscilobatientes
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
2100x1500
cm)

Hueco 3.15 1.69 0.42 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 1.40 1.79 0.35 Usuario Usuario
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Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 7.00 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Puerta
una hoja
oscilobatiente
de madera de
pino, de
1200x2200
cm)

Hueco 2.64 1.63 0.47 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Puerta
una hoja
oscilobatiente
de madera de
pino, de
1200x2200
cm)

Hueco 5.28 1.63 0.47 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 4.20 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 5.60 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 7.00 1.79 0.35 Usuario Usuario

Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 6.93 1.79 0.35 Usuario Usuario

 

Fecha (de generación del documento) 13/12/2021 Página 6 de 10
Ref. Catastral 08050A023000450000QM

Hash: GRfQCW7ST2k3j2byr6GrwhA1D9g=



Finestra doble
amb vidre
doble (Ventana
una hoja
oscilobatiente
y una hoja
practicable de
madera de
pino, de
1000x1400
cm)

Hueco 5.60 1.79 0.35 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

EWYT 105B-SLA1 Rendimiento constante 106.00 341.00 ElectricidadPeninsular Usuario
TOTALES  106.00    

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

EWYT 105B-SLA1 Rendimiento constante 98.11 398.00 ElectricidadPeninsular Usuario
TOTALES  98.11    

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) 1092.00

 

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

DAIKIN
EBLA16D3V3 EBLA16D3V3 (X2) 32.00 353.00 ElectricidadPeninsular Usuario

TOTALES  32.00    

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN
6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del

servicio asociado [%]

Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS  

Medioambiente 70.67 0 71.67 71.67
TOTALES 70.67 0 71.67 71.67

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 5761.55
TOTAL 5761.55
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 11,6 A
11,6-18,8 B
18,8-29,2 C
29,2-44,8 D
44,8-79,2 E
79,2-103,8 F
≥ 103,8 G

4,05 A CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción
[kgCO2/m²·año] A

Emisiones ACS
[kgCO2/m²·año] A

2.2 1.72

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1

Emisiones refrigeración
[kgCO2/m²·año] A

Emisiones iluminación
[kgCO2/m²·año] -

0.03 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como
consecuencia del consumo energético del mismo.

kgCO2/m²·año kgCO2·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 4.05 4055.03
Emisiones CO2 por otros combustibles 0 0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

< 51,6 A
51,6-83,6 B
83,6-129,6 C
129,6-199,3 D
199,3-357,4 E
357,4-461,1 F
≥ 461,1 G

23,92 A CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria

calefacción
[kWh/m²·año] A

Energía primaria ACS
[kWh/m²·año] A

13.01 10.13
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1

Energía primaria
refrigeración

[kWh/m²·año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²·año] -

0.15 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y
REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 28,9 A
28,9-46,8 B
46,8-72,6 C
72,6-111,6 D
111,6-178,3 E
178,3-208,6 F
≥ 208,6 G

33,42 B
< 3,9 A
3,9-6,4 B
6,4-9,9 C
9,9-15,2 D
15,2-18,3 E
18,3-22,5 F
≥ 22,5 G

0,46 A

Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios
terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de
toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de
partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador  
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GR. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició                           
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 1,70 1,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 1,70 t 1,00 m3

SI NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 11,196 0,512 8,784

formigó 170101 0,084 1,008 0,062 0,744

petris 170107 0,052 11,124 0,082 5,818

metalls 170407 0,004 0,048 0,001 0,011

fustes 170201 0,023 1,876 0,066 2,796

vidre 170202 0,001 0,057 0,004 0,050

plàstics 170203 0,004 0,048 0,004 0,048

guixos 170802 0,027 0,560 0,004 0,595

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,048 0,018 0,096

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 25,97 t 0,7544 18,94 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 8,5885 0,0896 8,9570

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,6634 0,0407 4,0700
formigó 170101 0,0320 3,6464 0,0261 2,6050

petris 170107 0,0020 0,7860 0,0118 1,1800
guixos 170802 0,0039 0,3927 0,0097 0,9720
altres 0,0010 0,1000 0,0013 0,1300

   embalatges 0,0380 0,4267 0,0285 2,8530

fustes 170201 0,0285 0,1207 0,0045 0,4500
plàstics 170203 0,0061 0,1580 0,0104 1,0350

paper i cartró 170904 0,0030 0,0830 0,0119 1,1880
metalls 170407 0,0004 0,0650 0,0018 0,1800

totals de construcció 9,02 t 11,81 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Rehabilitació Masia de Can Carner

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

Carrer de Can Carner s/n
Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Castellar del Vallés

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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si
-
si
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

1,60 t 2,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 1,60 t 2,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 1,2
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 1,2

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 4,65
Maons, teules i ceràmics 40 14,86
Metalls 2 0,11
Fusta 1 2,00
Vidres 1 0,06
Plàstics 0,50 0,13
Paper i cartró 0,50 0,08
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,001,20

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

1,20
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o 
espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

Hash: GRfQCW7ST2k3j2byr6GrwhA1D9g=



-

-
-

tipus de residu
Runes
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 4,52 -

Maons i ceràmics 17,35 -

Petris barrejats 9,45 141,71

Metalls 0,26 3,86

Fusta 4,38 -

Vidres 0,07 1,01

Plàstics 1,46 21,93

Paper i cartró 1,60 24,06

Guixos i no especials 2,29 34,36

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,13

41,51 232,12
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

runes

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

POL. IND. CAN ROQUETA E-475.98

47,24

54,25 22,61

5,18

7,31 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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52,58 21,91 17,53

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

960,35

- 11,45

-

208,23

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.000,00

El volum dels residus és de : 41,51

1,29 -

86,76 69,41

8,02 -

-

1,56

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

316,62 306,59 105,02

-

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

18,08

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

C/ MAS BAJONA, 58 08202 SABADELL

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Hash: GRfQCW7ST2k3j2byr6GrwhA1D9g=



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3

Hash: GRfQCW7ST2k3j2byr6GrwhA1D9g=



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a 
la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 22,70 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 23 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

32,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

33,38Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

6 
/ 6

  R
ES

ID
US

  E
nd

er
ro

c,
Re

ha
bi

lit
ac

ió
 i 

A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 Tè

cn
ic

a.
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

m
od

-0
5/

20
18

   
  (

 F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" )

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

1,70

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 253,00

23,0

***Dipòsit mínim 150€

253,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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